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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 INCAPACIDAD  POR  CIRUGIA VARIAS X X X X X X X X NINGUNA

2

REVICION  DE  TABLEROS  ELECTRICOS  MEDICION DE VOLTAGES  Y  AMPERIOS  , APRETADAS  DE NEUTROS  Y  

FASES  SE  ENCUENTRA  QUE  EL  TABLERO  DE LA  COSINA  ESTA ESPUESTO  AL  AGUA  Y ES PELIGROSO  PARA UN 

CORTO  CIRCUITO  ,  LOS  BARRAGES  SE  ENCUENTRAN  SULFATADOS   DEVIDO A  LA  HUMEDAD  Y  LISTADO  DE  

MATERIALES.    REPLANTEO  DE  RUTA  PARA  ACOMETIDA  PARA   BOMBAS  LISTADO  MATERIALES  
VARIAS

JARDIN  INFANTIL  SALITRE LA 

PRIMAVERA  Y  CENTRO  DE  

ATENCION  TRANCITORIA 

X NINGUNA

3
REUNION  CON LA INGENIERA DARY  ENTREGA DE  EVIDENCIAS  PLANIACION  DE TRABAJOS  TIEMPOS  DE  

ENTREGA  TRASLADO  DE  MATERIALES  DE CASA DE JUVENTUD  A  SUBDIRECCION  MARTIRES 
VARIAS

NIVEL  CENTRAL  Y  CASA DE  LA 

JUVENTUD  ALDEA  DE  PENSADORES
X NINGUNA

4

SEGUIMIENTO  DE  CIRCUITO  EN  CORTO   SE VERIFICA   Y SE  ENCUENTRA  QUE  EL CIRCUITO  DEL  MICRO 

HONDAS  Y EL TELEVISOR  ESTA  CONECTADO  AL  CIRCUITO  REGULADO  DE LA SALA  DE  COMPUTADORES  SE  

PROSEDE  A TENDER UN  NUEVO  CIRCUITO  CON  UN BREAKER  DE  20  AMPERIOS  PARA CONECTARLO  A EL  

TABLERO DE  LA  CORRIENTE   NORMAL  . TAMBIEN  SE DESCONECTO  LA  UPS  PARA  CONECTARLA  A LA  

CORRIENTE  NORMAL QUE  ES  PROTECCION  DE  LOS  COMPUTADORES Y  NO SE ENCUENTRA  EN  

FUNCIONAMIENTO  DEVIDO  AL  CORTO   QUE  SE  OCASIONO  CON EL CIRCUITO DEL  MICRO HONDAS  Y EL  

TELEVISOR  SE  RESTABLECE  EL FLUIDO  DE  ELECTRICIDAD  EN  EL  COMEDOR  Y  LA  SALA  DE  COMPUTADORES  

Y  SE HACEN   MEDICION  DE  VOLTAGES  Y  AMPERAJES  CON  RESULTADOS  SATIFACTORIOS 

VARIAS SUBDIRECCION  LOCAL  DE  MARTIRES

X X NINGUNA

5

REVICION DE LA PARTE ELECTRICA TALES COMO TOMA CORRIENTES , INTERRUPTORES , Y CIRCUITOS

ELECTRICOS TABLEROS ELECTRICOS DEL PISO 1 , PISO 2, PISO 3 SE ENCONTRO QUE REVISANDO LOS

CIRCUITOS DEL TABLERO DEL SOTANO HABIAN SUBIDO PARA EL SEGUNDO PISO LA FASE # 2 LA ESTABAN

DEVOLVIENDO Y LA CONECTABAN A LA FASE # 3 OCACIONANDO UN CHOQUE EN LAS DOS FASES SE

REALIZA LA DESCONECCION DE LA FASE #2 PARA SUSPENDERLA Y SE CAMBIA EL BREAKER QUE ESTABA

TAMBIEN  EN CORTO   DE  20  AMPERIOS  PARA   RESTABLECER  EL  SERVICIO 

VARIAS CASA  DE  LA  JUVENTUD  MARTIRES 

X NINGUNA

6 PENDIENTES  PARA  EMERGENCIAS VARIAS X NINGUNA

7

INSTALACION DE INTERRUPTORES  Y  REVICION  DE LAMPARAS  DE LUCES  EXTERIORES  Y  SE  EVIDENCIA  QUE  

DEBIDO   A  EL  SELLADO  DE O LA HERMETICIDAD  SE  METE  EL  AGUA  POR  DENTRO  OCACIONANDO  CORTO  Y  

LOS  CONTACTOS  ESTAN  MUY  SULFATADOS  SE  ENCUENTRA TAMBIEN  QUE  HAY  BOMBILLOS  FUNDIDOS   Y 

LOS  VIDRIOS  DE LAS  LAMPARAS  ESTAN  ROTOS .  TAMBIEN   SE EVIDENCIA  QUE  EN  LA  COSINA  SE  

ENCUENTRA  UNA  TOMA  CORRIENTE  DAÑADA  QUE  ES  CAMBIADA  EN  EL  MOMENTO   .  SE  MIDEN  

VOLTAGES  QUEDANDO  EN   CORRECTO  FUNCIONAMIENTO   LAS  NEVERAS   

VARIAS

CASA DE  AL  JUVENTUD  ALDEA  DE  

PENSADORES   Y  JARDIN  INFANTIL  ARCO  

IRIS

X NINGUNA

8
ENTREGA DE EVIDENCIAS   ACTAS  DE  VISITAS  Y  DE  ENTREGAS  ,  LISTAS  DE  MATERIALES   Y  

REGISTROS  FOTOGRFICOS  ,  VISITA  A PREDIO  PARA  VERIFICASION   DE  MEDIDOR  MONOFACICO VARIAS

NIVEL CENTRAL  Y  CENTRO  CRECER  

PUNTE  ARANDA
X

9

TRASLADO  DE HERRAMIIENTAS  DESDE CASA DE LA  JUVENTUD  ALDEA  DE  PENSADORES  A  EL  

CENTRO  DE  ATENCION  TRANCITORIA  CAT  ,  PLANEACION  DE TRABAJO   VERIFICACION  DE RUTA  

PARA  CABLEADO  ,  SE INSTALA  CIRCUITO  INDEPENDIENTE DE 220 VOLTIOS  + TIERRA  PARA LA  

CONECCION  DE LAS BOMBAS  DE  AGUA  QUE  ALIMENTAN EL PREDIO  , FUE  NESESARIO TENER  78  

METROS  DE CABLE CALIBRE # 12  AWG  LS VIA  AEREO  POR  TUBERIA  EMT  DE  1 "  Y CON SUS  

RESPECTIVAS   MANIOBRAS  UNA  VEZ  TENDIDO  EL  CABLE  DE LAS  BOMBAS  ES  NECESARIO   

DESERGENIZAR EL  SISTEMA  POR  APROXIMADAMENTE  2  HORAS  MIENTRAS  SE REALIZABAN  LAS  

MANIOBRAS  DE CONECCION  DEL CIRCUITO  INDEPENDIENTE EN  EL  TABLERO  DE  DISTRIBUICION  . 

UNA  VEZ  REALIZADAS LAS CONECCIONES  SE  REALIZAN  LAS PRUEBAS  DE CARGA  Y 

FUNCIONAMIENTO  ( MEDICION  DE  VOLTAGES  ,  AMPERAJES )  Y  SE  REORGANIZA  EL  TABLERO  DE  

DISTRIBUICION  CON  SU  RESPECTIVA  MARCACION  EN  CIRCUITO  QUE  QUEDA  OPERANDO   

CORRECTAMEMTE Y  EN  LA  ESPERA  DE  LA PERSONA  ENCARGADA  DE  NIVEL CENTRAL  PARA LA 

CONECCION  DE  DICHAS  BOMMBAS 

CASA DE  AL  JUVENTUD  ALDEA  DE  

PENSADORES   Y   CENTRO  DE  ATENCION  

TRANCITORIA

X X

10

CIRCUITO   MONOFASICO   AWG  PARA  INTERRUPTOR  CONMUTABLE  PARA  EL  PUNTO  FIJO   Y  

BAÑOS  PISO  1  Y  INSTALACION  DE  INTERRUPTORES   PARA BAÑOS  Y PUNTO FIJO    Y    VISITA  

APREDIO   MEDICION  DE  VOLTAGES  Y  CONTINUIDAD  DE  TIERRAS   DE LA  MALLA  A TIERRA   A 

TABLERO  PRINCIPAL   

CASA DE LA  JUVENTUD  ALDEA DE 

PENSADORES  Y  JARDIN  INFANTIL JORGE  

BEJARANO  
X

11 PENDIENTE  PARA  EMERGENCIAS X

REVICON  DE LAMPARAS  LED  DE  24  WATIOS  Y  REFLECTORES  DE  50  WATIOS  MEDICION  DE 

TIERRAS  , VOLTAGES , AMPERAJES   CONTEO  DE  LAMPARAS  DAÑADAS  Y  REFLECTORES  ,  

INTERRUPTORES  , TOMA CORRIENTES  PARA PONER  EN FUNCIONAMIENTOS APARATOS TALES COMO  

PARA  HORNO  MICRO HONDAS  Y GRECA

JARDIN  INFANTIL  JORGE  BEJARANO

X

ENTREGA DE  EVIDENCIAS  Y REGISTROS  FOTOGRAFICOS    ACTAS   DE  VISITA  , ACTAS  ENTREGA  Y  

LISTADO  DE  MATERIALES Y  VISITA  A PREDIO   REVICION  DE  CIRCUITO D  LAMPARAS  LED  18  

WATIOS   DE  PISO 1  ,  PISO  2  PISO  3    REVICION  DE  PASILLOS   SONAS  COMUNES  SALONES ,  

INTERRUPTORES  ,  SENSORES  DE PRESENCIA  , LAMPARAS  DE  TOBO  LED  DE  17  WATIOS , 

LAMPARAS DE  EMERGENCIAS  SE  HACE  LA  LISTA  DE  MATERIALES  PARA  HACER  LOS  ARREGLOS  

CORRESPONDIENTES .

NIVEL  CENTRAL   Y  JARDIN  INFANTIL  

AURES 

X

INSTALACION DE TUBERIA EMT  3/4   CABLEADO  DE  CIRCUITOS  INDEPENDIENTES  PARA  HORNO 

MICRO HONDAS  Y  GRECA   , INSTALACION  DE  CAJA  4X2  PARA TOMA CORRIENTES CONECCION  DE  

BREAKER   DE  1X20  EN TABLERO  ELECTRICO  DE  LA  COSINA  Y  ORGANISACION  DEL  MISMO  SE  

REVISAN  TAMBIEN  LOS  EMPALMES  Y  CIRCUITOS  EXISTENTES EN   EL  PREDIO 

JARDIN INFANTIL  LOS  CEREZOS

X X X X X
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